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○溜まり水の量：建屋全体で推定約500m3

○溜まり水の性状：汚染水＋地下水の混合水と推定
○溜まり水のサンプリング結果
（γ核種合計 単位はBq/cm3）
・廃樹脂貯蔵タンク室：1.2×102
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原子炉建屋

OP.4300mmより流入
水量：鉛筆芯1本
≒１７０Ｌ／日

水位：OP.3231mm

廃棄物処理建屋 廃棄物地下貯蔵建屋

廃スラッジ貯蔵タンク室廃樹脂貯蔵タンク室 OP.-300mm

雰囲気線量率
：タンク上部 0.8mSv/h
水面約60cm上 20mSv/h超

（測れず）

OP.8071mm

水位：OP.3211mm
（約3.5ｍ）

実測：4665mm

OP.7876mm

廃スラッジ貯蔵タンク室

雰囲気線量率
：タンク上部 0.46mSv/h
水面約30cm上 3mSv/h

水位：OP.3221mm
（約3.5ｍ）

実測：4850mm



撮影日：平成24年７月２日
提供者：東京電力株式会社

①配管貫通部からの流入状況 ②溜まり水の状況


