
Ｘ１００Ｂペネ（９／２６孔開け加工済）から調査装置を挿入することにより，以下
の調査を実施する。

【実施事項】
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個人最大被ばく線量
【mSv】

熱電対，水位センサ常設監視計設置
（雰囲気温度，滞留水温度，滞留水水位）

５

サンプリング装置

CCDカメラＣＣＤカメラによる内部撮影
（1階グレーチング下部）

３

滞留水の採取４

CCDカメラ
線量測定器

滞留水の水位・雰囲気線量の測定２

パン・チルトカメラ首振りカメラによる内部撮影
（1階グレーチング上部）

１

調査装置実施内容No.

※計画線量：１０ｍＳｖ/人・日
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滞留水の採取方法

シールボックス

バルブ

アタッチメント

ボール弁

チャンバー

X100Bペネ

Ｄ／Ｗ滞留水

グレーチング通過

ストレーナ

真空エジェクタ

滞留水サンプリングタンク
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●採取量
滞留水約２５０ｃｃを採取した。

●滞留水線量
約０.５ｍＳｖ/ｈ（ＢＧ：約０.３ｍＳｖ/ｈ）

※サンプリング水の分析は今後実施
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