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敷地内の断層に関する調査結果
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敷地内の地質構造（１）
海側中央部の比較的低地に背斜軸が、南部の比較的高地に向斜軸が存在している。

新第三紀層の地質及び地質構造図
（発電所敷地平面図）
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敷地内の地質構造（２）

発電所敷地地質断面図
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敷地の地質層序
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設置許可時に活動性がないと判断した断層と亀裂の関係（１－４号機側）
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β断層を対象にした
立坑調査位置

埋設構造物沿いの亀裂
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設置許可時に活動性がないと判断した断層

　基礎掘削時に確認された断層を
　傾斜方向に地表面に投影
　Bo調査などによる推定断層を
　傾斜方向に地表面に投影
　基礎掘削時に確認された断層
　のうち低角度のものを真上に投影
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設置許可時に活動性がないと判断した断層と亀裂の関係（５－７号機側）

傾
斜
方
向
に
投
影

傾
斜
方
向
に
投
影

傾
斜
方
向
に
投
影

傾
斜
方
向
に
投
影

Ｆ３断層を対象にした
立坑調査位置
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設置許可時に活動性がないと判断した断層

　基礎掘削時に確認された断層を
　傾斜方向に地表面に投影
　Bo調査などによる推定断層を
　傾斜方向に地表面に投影
　基礎掘削時に確認された断層
　のうち低角度のものを真上に投影
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敷地内断層「Ｆ-３断層」の調査結果の概要

安田層と西山層の地層境界に変位がない

ことから、今回の地震に伴ってF-3断層は

動いていないことを確認。

変位は見られない

[調査位置]

[調査の概念図]
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上の砕石やアスファルトに変位がないことから、今

回の地震に伴ってβ断層は動いていないことを確認
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　敷地内断層「β断層」の調査結果の概要
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上の砕石に変位がないことから、今回の地震に伴っ

て３Ｖ－５断層は動いていないことを確認

[調査位置]

[調査の概念図]

　敷地内断層「Ｖ系断層」の調査結果の概要
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まとめ

○敷地の断層について、低角系断層の代表として「F-3断層」を、高角
系断層のうち褶曲軸に斜交する走向の断層として「β断層」を、高
角系断層のうち褶曲軸に直交する走向の断層として「3V-5断層」
を選定して掘削調査を実施

○その結果、いずれの断層についても、今回の地震による活動は確認さ
れなかった
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資料集

【Ｆ－３断層写真】
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資料集

【β断層写真】
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資料集

【３Ｖ－５断層写真】


