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増強概要（増強パターン１）
項 目 内 容

増強対象設備
(全ての系統連系希望者が
共用する設備)

66kV福岡線

運用容量
(増強前)

124ＭＷ
（短時間値）

連系可能量
(増強前) 0ＭＷ

増強内容
(全ての系統連系希望者が
共用する設備)

電線張替 1.32ｋｍ

工事費 55百万円

運用容量
(増強後) 172ＭＷ

連系可能量
(増強後) 48ＭＷ

：募集対象エリア

一括検討開始時に公表する情報
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募集対象エリア

市町村 詳 細 地 域

前橋市 【一部】
伊勢崎市 【一部】
桐生市 【一部】
みどり市 【一部】

群馬県

：募集対象エリア

（注）対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

一括検討開始時に公表する情報
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（参考）募集対象エリアとなる可能性エリア

群馬県

：募集対象エリア

一括検討開始時に公表する情報

：募集対象となる
可能性エリア

市町村 詳 細 地 域

前橋市 【一部】
伊勢崎市 【一部】
みどり市 【一部】

（注）対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。


