
「系統情報の公開」に関する留意事項

(1)当社は，当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が，本情報を用いて行う一切の行為
　　について，責任を負いません。

(2)「予想潮流」においては，個別需要が分かる専用線等や電源が１ユニットのみの
　　電源線については第三者情報性を排除するよう加工処理をしております。
　　（需要家については加工処理をしており，実際の需要家数等とは異なる場合があります。）

(3)過去の系統情報を修正をする場合に，修正のお知らせや修正前の系統情報の提供はいたしません
　　ので，予めご了承ください。

(4)系統構成のシンボルマークについては，以下のとおり。

【凡例】

：配電用変電所

：需要家

：変電所

：発電所

（◯◯） ：送電線番号

《◯◯》 ：発電所番号

【◯◯】 ：変電所番号

：発電所（2020年度末 未連系）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　栃木県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期
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需要家

【4】
西宇都宮

【配2】
豊原

【1】
那須野

【3】
河内

【5】
芳賀

【配36】
茂木

【配31】
宝積寺

【配39】
清原

【配58】
砂田

【配48】
簗瀬町

【配30】
徳次郎

【配89】
東野田

【配85】
南佐野 【配91】

南赤塚

【8】
野木

【7】
佐野

【6】
小山

【2】
新栃木4B

【2】
新栃木
7,8B

【9】
鬼怒川

膳棚（開）

需要家

需要家

需要家

需要家

需要家

《1013001》

《1113010》

《1113009》

需要家

275kV

154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV154kV

154kV

※茨城参照
154kV(8)

※茨城参照
【配62】
八千代

※茨城参照
154kV【2】
新筑波

（10）

（9）（8）（17）

（6）

（6）

（9）

（5）

（4）

（4）

（3）

（1）

（1） （2）

（7）

（11）（12）

（15）
（15）

（13）

（14）

（16）

（2）

✕

※福島参照

1L

2L

1L2L

【2】
新栃木5,6B

✕

《1013002》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　栃木県　　2025年度（第五年度）夏期高需要期
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需要家

【4】
西宇都宮

【配2】
豊原

【1】
那須野

【3】
河内

【5】
芳賀

【配36】
茂木

【配31】
宝積寺

【配39】
清原

【配58】
砂田

【配48】
簗瀬町

【配30】
徳次郎

【配89】
東野田

【配85】
南佐野 【配91】

南赤塚

【8】
野木

【7】
佐野

【6】
小山

【2】
新栃木3,4B

【2】
新栃木
7,8B

【9】
鬼怒川

需要家

需要家

需要家

需要家

《1013001》

《1113010》

《1113009》

需要家

275kV

154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV154kV

154kV

※茨城参照
154kV(8)

※茨城参照
【配62】
八千代

※茨城参照
154kV【2】
新筑波

（10）

（9）（8）（17）

（6）

（6）

（9）

（5）

（4）

（4）

（3）

（1）

（1） （2）

（7）

（11）（12）

（15）
（15）

（13）

（14）

（16）

（2）

膳棚（開）
※福島参照

✕

1L

2L

1L2L

✕

【2】
新栃木5,6B

《1013002》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　群馬県，新潟県［一部］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

佐波系66KV負荷

東毛２．３Ｂ

北熊谷系66KV負荷

東毛

寄居

本田寄居

北埼玉一統

東毛１．５Ｂ

東毛４Ｂ

南川越

南川越(埼玉負荷)

北埼玉一統負荷調整

TA810*W TA810*W

本田小川

新町

新岡部275

新岡部154

佐波

群馬系66KV負荷

上里

共和

児玉

TA1520*S

群馬

A610*S

湯宿

吉岡

総社

浅貝
清津川

金井

佐久

高山MS

A175*S

H250*S

片品

幡谷局配

金井系66KV負荷

白根

鎌田

戸倉

幡谷

岩本

箱島

新新田275

新新田154

東太田

1000MVA×2台

450MVA×2台

東太田系66KV負荷

水上局配

須田貝局配

丸沼一ノ瀬

奈良俣

須田貝

藤原

水上

小松系66KV負荷

上牧

小松

小松

いちご生越 サエラ

JR新渋川

矢木沢

信濃川

玉原新榛名275kV系

JR新箕郷

西毛

西毛系66KV負荷

島川原

島河原

水内

笹平

小田切

上野村

両神

一条長野第一

一条長野第二

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

500kV

【２】新岡部

【配5】
水上

【配37】
吉岡

（10）

（1）

（14）

（2） （16）

《1023003》 《1023004》
《1023007》

《1023005》

《1023006》

《1023008》

《1023009》

《1023016》

【埼玉】

【埼玉】

【埼玉】

《1133003》

（11）

（15）

（3）

（5）

（17），新潟(2) （18）（6）

（7）

（12）

（13）

（9）

（4）

（8）

新町（開）

《1133001》

新潟【３】
中津川第二

《1023002》

154kV

275kV

【配1】
片品

《1023013》

【配39】
総社

【配87】
新町

【配98】
上野村

【配9】
湯宿

変電所
（東北電力）

※埼玉参照
154kV（３）

【５】群馬

※埼玉参照
154kV（５）

※埼玉参照
154kV（４）

【３】小松

※埼玉参照
【配56】両神

※埼玉参照
【７】奥秩父

【1】新新田

【６】東太田

【７】佐波

【４】金井

✕

✕

新潟(1)

新潟(4)新潟(5)

新潟【1】
清津川

※長野参照
154kV【1】

※長野参照
154kV（３）

《1023010》

【配2】
須田貝

《1023015》

154kV

《1133002》新潟(3)

新潟【２】
切明

新潟【4】
中津川第一

【配3】
幡谷

✕
✕

《1133001》

※基幹参照
275kV 24
信濃川

275kV

154kV

※東北電力エリア

《1023017》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　群馬県，新潟県［一部］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

佐波系66KV負荷

東毛２．３Ｂ

北熊谷系66KV負荷

東毛

寄居

本田寄居

北埼玉一統

東毛１．５Ｂ

東毛４Ｂ

南川越

南川越(埼玉負荷)

北埼玉一統負荷調整

TA810*W TA810*W

本田小川

新町

新岡部275

新岡部154

佐波

群馬系66KV負荷

上里

共和

児玉

TA1520*S

群馬

A610*S

湯宿

吉岡

総社

浅貝
清津川

金井

佐久

高山MS

A175*S

H250*S

片品

幡谷局配

金井系66KV負荷

白根

鎌田

戸倉

幡谷

岩本

箱島

新新田275

新新田154

東太田

1000MVA×2台

450MVA×2台

東太田系66KV負荷

水上局配

須田貝局配

丸沼一ノ瀬

奈良俣

須田貝

藤原

水上

小松系66KV負荷

上牧

小松

小松

いちご生越 サエラ

JR新渋川

矢木沢

信濃川

玉原新榛名275kV系

JR新箕郷

西毛

西毛系66KV負荷

島川原

島河原

水内

笹平

小田切

上野村

両神

一条長野第一

一条長野第二

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

500kV

【２】新岡部

【配5】
水上

【配37】
吉岡

（10）

（1）

（14）

（2） （16）

《1023003》 《1023004》
《1023007》

《1023005》

《1023006》

《1023008》

《1023009》

《1023016》

【埼玉】

【埼玉】

【埼玉】

《1133003》

（11）

（15）

（3）

（5）

（17），新潟(2) （18）（6）

（7）

（12）

（13）

（9）

（4）

（8）

新町（開）

《1023002》

154kV

275kV

【配1】
片品

《1023013》

【配39】
総社

【配87】
新町

【配98】
上野村

【配9】
湯宿

変電所
（東北電力）

※埼玉参照
154kV（３）

【５】群馬

※埼玉参照
154kV（５）

※埼玉参照
154kV（４）

【３】小松

※埼玉参照
【配56】両神

※埼玉参照
【７】奥秩父

【1】新新田

【６】東太田

【７】佐波

【４】金井

✕

✕

新潟(1)

新潟(4)新潟(5)

新潟【1】
清津川

※長野参照
154kV【1】

※長野参照
154kV（３）

《1023010》

【配2】
須田貝

《1023015》

新潟【３】
中津川第二

154kV

《1133002》新潟(3)

新潟【２】
切明

新潟【4】
中津川第一

【配3】
幡谷

✕

《1133001》

《1133001》275k

154kV

※東北電力エリア

✕

※基幹参照
275kV 24
信濃川

《1023017》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　茨城県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

小山1

東京鐵鋼

野木

JR新野木

南赤塚

小山2

東野田

古河市上片田

小

北

線

八千代線

野木線佐野線

猪

苗

新

幹

線

佐野

栃佐野

南佐野

（ダミー）学園都市

筑波西部

東光台

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ

新野田

常総1
新佐原

常総2

香 取 線

鹿 島

湖 西 線

線

筑波南

鹿島火力1

鹿島火力4

鹿島2

鹿島1

鹿島火力3

鹿島火力2

鹿島154kV

南共発北共発

新ｴﾈﾒｶﾞｻｲﾄ

G3060016

銚子洋上風力

ｾﾅｸﾞﾘｰﾝ

住金鹿島

鹿島共火345

住金ＩＰＰ

鹿島臨海ﾊﾞｲｵﾏｽ

神栖ﾊﾞｲｵﾏｽ

JFE条鋼

日立勝田

関東ｽﾁｰﾙ

西水戸石岡霞ヶ浦

JK16GHZ000624

ダミー

石 岡 線新 治 線 西 茨 線

線

原

子

力

西水戸線

電圧安定性計画目標[923MW]電圧安定性計画目標[970MW]電圧安定性計画目標[920MW]

高ｴ研

ダミー

筑

南

線

電圧安定性計画目標[947MW]電圧安定性計画目標[547MW]電圧安定性計画目標[580MW]

（ダミー）八千代

新筑波
新茂木

那

珂
桂 水戸北部

茂木

造船3GIPP

阿 武 隈 線

（ダミー）水戸北部・

原研那珂

常磐
勿来

東海第二

那珂

那珂ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ

戸 崎 線

東海原子力線

線

常陸那珂火力線

原子力科学研

ｻｲｸﾙ工学研

東海第二(原電)

常陸那珂

275kV

154kV

154kV

275kV

（12）

（１）（２）

（３）

（4）

（５）

（６）

※栃木参照
【配36】茂木

【配19】
桂

【配17】
水戸北部

【配78】
東光台

154kV

需要家

需要家 需要家

需要家

需要家

需要家

【配77】
学園都市

需要家

需要家

【７】石岡【８】霞ヶ浦

（10）（11）

【６】西水戸

【５】茨城

《1033001》

（13）

※栃木参照

【8】野木

※栃木参照
【6】小山

※栃木参照
154kV（13）

※栃木参照
154kV（14）

需要家

※千葉参照
【1】新野田12～14B

275kV

154kV

154kV

500kV

【１】那珂

【４】水戸北部

（９）

【22kV2】
筑波西部

【３】鹿島

《1002018》

【２】新筑波

（８）

✕

✕

【配62】
八千代

154kV
（７）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　茨城県　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

小山1

東京鐵鋼

野木

JR新野木

南赤塚

小山2

東野田

古河市上片田

小

北

線

八千代線

野木線佐野線

猪

苗

新

幹

線

佐野

栃佐野

南佐野

（ダミー）学園都市

筑波西部

東光台

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ

新野田

常総1
新佐原

常総2

香 取 線

鹿 島

湖 西 線

線

筑波南

鹿島火力1

鹿島火力4

鹿島2

鹿島1

鹿島火力3

鹿島火力2

鹿島154kV

南共発北共発

新ｴﾈﾒｶﾞｻｲﾄ

G3060016

銚子洋上風力

ｾﾅｸﾞﾘｰﾝ

住金鹿島

鹿島共火345

住金ＩＰＰ

鹿島臨海ﾊﾞｲｵﾏｽ

神栖ﾊﾞｲｵﾏｽ

JFE条鋼

日立勝田

関東ｽﾁｰﾙ

西水戸石岡霞ヶ浦

JK16GHZ000624

ダミー

石 岡 線新 治 線 西 茨 線

線

原

子

力

西水戸線

電圧安定性計画目標[923MW]電圧安定性計画目標[970MW]電圧安定性計画目標[920MW]

高ｴ研

ダミー

筑

南

線

電圧安定性計画目標[947MW]電圧安定性計画目標[547MW]電圧安定性計画目標[580MW]

（ダミー）八千代

新筑波
新茂木

那

珂
桂 水戸北部

茂木

造船3GIPP

阿 武 隈 線

（ダミー）水戸北部・

原研那珂

常磐
勿来

東海第二

那珂

那珂ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ

戸 崎 線

東海原子力線

線

常陸那珂火力線

原子力科学研

ｻｲｸﾙ工学研

東海第二(原電)

常陸那珂

275kV

154kV

154kV

275kV

（12）

（１）（２）

（３）

（4）

（５）

（６）

※栃木参照
【配36】茂木

【配19】
桂

【配17】
水戸北部

【配78】
東光台

154kV

需要家

需要家 需要家

需要家

需要家

需要家

【配77】
学園都市

需要家

需要家

【７】石岡【８】霞ヶ浦

（10）（11）

【６】西水戸

【５】茨城

《1033001》

※栃木参照

【8】野木

※栃木参照
【6】小山

※栃木参照
154kV（13）

※栃木参照
154kV（14）

需要家

※千葉参照
【1】新野田12～14B

275kV

154kV

154kV

500kV

【１】那珂

【４】水戸北部

【22kV2】
筑波西部

【３】鹿島

《1002018》

【２】新筑波

✕

✕ （８）（９）

【配62】
八千代

154kV
（７）

（13）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　埼玉県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

【6】
中東京

【1】
新岡部

【2】
埼玉

【3】
北東京

【4】
岩槻

【5】
南川越

【8】
北葛飾

【10】
京北

【11】
鳩ヶ谷

【12】
笹目

【13】
新座

【14】
豊岡

【16】
武蔵野

【配32】
菖蒲

【配63】
深作

【配75】
名栗

【配122】
中曽根

【配153】
新郷

（18）

（30）

【配125】
伊原

【7】
奥秩父

需要家

需要家

【配26】
寄居

【配27】
共和

（18）

（16） （17）

需要家
【配173】
武蔵藤沢

（34）【配144】
豊岡

需要家

需要家

【配163】
宮戸

【配139】
亀久保

【配138】
武蔵大井

（13）（14）（15）

（6）

【配71】
北坂戸

【配94】
小堤

※多摩参照
【配92】
下清戸

需要家

需要家
需要家

【配12】
上柴

（3）

（3）

（12）

（11）

（2）
（4）

（5）
（1）

（29）

【配135】
宗岡

需要家

需要家

需要家
【配31】
久喜

（37）（35）（8）（10）

（7）

（9）

【配60】
慈恩寺

※茨城参照
【配57】
五霞

【配28】
上吉羽

【配17】
栗橋

需要家

需要家

（35）

（28） （27）
【配175】
大瀬

【15】
花畑

（21） （36）

（23）

【9】
東八潮

（25）

（20）

需要家

（33）

（26）

（22）（24）

【配174】
寄巻

（1）
【配16】
上里

（5）

（19）
【配56】
両神

（32）

154kV 154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

154kV
154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

275kV

275kV

新野田

275kV

154kV

154kV

275kV

※多摩参照
154kV(1)

武蔵赤坂

※多摩参照
154kV(2)

※群馬参照
154kV(10)

※群馬参照
154kV(2)

※群馬参照
154kV(3)

※群馬参照
154kV(14)

※東京参照
154kV(25)

戸田
※東京参照
154kV【1】

田端

154kV

154kV

※東京参照
154kV【5】

※東京参照
154kV(6)

※東京参照
154kV(12)

※東京参照
154kV(17)

※千葉参照
154kV【9】

【配192】
堀ノ内

×

京北1,2,3B

京北7,8,B

（38）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　埼玉県　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

【6】
中東京

【1】
新岡部

【2】
埼玉

【3】
北東京

【4】
岩槻

【5】
南川越

【8】
北葛飾

【10】
京北

【11】
鳩ヶ谷

【12】
笹目

【13】
新座

【14】
豊岡

【16】
武蔵野

【配32】
菖蒲

【配63】
深作

【配75】
名栗

【配122】
中曽根

【配153】
新郷

（18）

（30）

【配125】
伊原

【7】
奥秩父

需要家

需要家

【配26】
寄居

【配27】
共和

（18）

（16） （17）

需要家
【配173】
武蔵藤沢

（34）【配144】
豊岡

需要家

需要家

【配163】
宮戸

【配139】
亀久保

【配138】
武蔵大井

（13）（14）（15）

（6）

【配71】
北坂戸

【配94】
小堤

※多摩参照
【配92】
下清戸

需要家

需要家
需要家

【配12】
上柴

（3）

（3）

（12）

（11）

（2）
（4）

（5）
（1）

（29）

【配135】
宗岡

需要家

需要家

需要家
【配31】
久喜

（37）（35）（8）（10）

（7）

（9）

【配60】
慈恩寺

※茨城参照
【配57】
五霞

【配28】
上吉羽

【配17】
栗橋

需要家

需要家

（35）

（28） （27）
【配175】
大瀬

【15】
花畑

（21） （36）

（23）

【9】
東八潮

（25）

（20）

需要家

（33）

（26）

（22）（24）

【配174】
寄巻

（1）
【配16】
上里

（5）

（19）
【配56】
両神

（32）

154kV 154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

154kV
154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

275kV

275kV

新野田

275kV

154kV

154kV

275kV

※多摩参照
154kV(1)

武蔵赤坂

※多摩参照
154kV(2)

※群馬参照
154kV(10)

※群馬参照
154kV(2)

※群馬参照
154kV(3)

※群馬参照
154kV(14)

※東京参照
154kV(25)

戸田
※東京参照
154kV【1】

田端

154kV

154kV

※東京参照
154kV【5】

※東京参照
154kV(6)

※東京参照
154kV(12)

※東京参照
154kV(17)

※千葉参照
154kV【9】

✕

【配192】
堀ノ内

×

需要家

需要家

京北1,2,3B

京北7,8,B

（38）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　千葉県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

154kV

【３】房総

【２】新京葉

275kV

154kV

154kV

（13）

154kV

【６】東千葉

【７】外房

（８）

（４） （10）（９）

（７）

需要家

需要家

需要家

✕需要家

需要家

需要家

需要家

【配19】
酒井根

【配65】
二和東

【９】新野田
15～17B

【５】下総

《1053001》

（12）

《1053004》

【８】新木更津

【66kV 11】内房

2L 1L

２L 1L

（３）

（１）

（14）

（11）
（2）

（５）

※東京参照
154kV（17）

※茨城参照
154kV（12）

【１】新野田
12～14B

275kV

【配131】
潤井戸

《1053003》

《1053002》

◯◯◯

※埼玉参照
154kV（20）

需要家

（６）

【配40】
東松戸

【配38】
柏井 【配36】

鎌ケ谷

【配80】
長沼

【配79】
鷹の台

【配64】
坪井

2L 1L

2L 1L

154kV

【配39】
矢切

【４】東葛

需要家

✕

（10）（９）

154kV

2L 1L

（１）

《1053005》

《1002012》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　千葉県　　2025年度（第一年度）夏期高需要期

154kV

【３】房総

【２】新京葉

275kV

154kV

154kV

（13）

154kV

【６】東千葉
（８）

（４） （10）（９）

（７）

需要家

需要家

需要家

✕需要家

需要家

需要家

需要家

【配19】
酒井根

【配65】
二和東

【９】新野田
15～17B

【５】下総

《1053001》

（12）

《1053004》

【８】新木更津

【66kV 11】内房

2L 1L

２L 1L

（３）

（１）

（14）

（11）
（2）

（５）

※東京参照
154kV（17）

※茨城参照
154kV（12）

【１】新野田
12～14B

275kV

【配131】
潤井戸

《1053003》

《1053002》

◯◯◯

※埼玉参照
154kV（20）

需要家

（６）

【配40】
東松戸

【配38】
柏井 【配36】

鎌ケ谷

【配80】
長沼

【配79】
鷹の台

【配64】
坪井

2L 1L

2L 1L

154kV

【配39】
矢切

【４】東葛

需要家

5,8B 6,7B

【10】千葉ニュータウン

✕

✕

（15）

（９） （10）

154kV

2L 1L

（16）

【７】外房

需要家

（１）

《1053005》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　東京都［23区］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

需要家

需要家

【21】
南大田

【22kV21】
南大田

【20】
戸越

【配294】
戸越

【19】
南新橋

【18】
北渋谷

【配231】
北渋谷

【15】
城南

【8】
亀戸

【13】
八重洲

【22kV13】
八重洲

【14】
北新橋

【9】
角筈

【12】
和田堀

【16】
千歳

【11】
小松川

【2】
花畑

【4】
江戸川

【3】
常盤台

【1】
戸田 【5】

田端

需要家

【7】
真砂町

【配2】
小合

【配1】
水元

【配7】
東小岩

【配23】
松島

（1）（2）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（10）
（9）

（12）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）（24）

（25）

（26） （29）

（30）

（31）

南武

武蔵野

笹目
鳩ヶ谷

京北

南川崎

《1063002》

《1063001》 【32】
天王洲

（23）

（28）

（22）

（11）

東八潮

需要家
需要家

需要家

【6】
豊島

【17】
江東

【10】
常盤橋

（27）

需要家

✕

（3）

154kV

154kV
154kV

154kV

154kV 154kV 154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

154kV

275kV

154kV

22kV

154kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

154kV

154kV

22kV

北葛飾

※埼玉参照
154kV(14)

※埼玉参照
154kV【12】

※埼玉参照
154kV【16】

※埼玉参照
154kV(29)

※埼玉参照
154kV【11】

※埼玉参照
154kV【10】

※埼玉参照
154kV【8】

※多摩参照
154kV(1)

※神奈川参照
154kV【7】

※神奈川参照
154kV【3】

※千葉参照
【配39,40】
矢切、東松戸

※神奈川参照
【配5】久地

※埼玉参照
【配174】
寄巻

※埼玉参照
【配175】
大瀬

※埼玉参照
154kV【9】

※埼玉参照
【配125】
伊原

22kV 66kV

22kV 66kV

22kV 66kV

22kV66kV

【31】
大井ふ頭

×

×

×

需要家

154kV
×

×

需要家

（32）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　東京都［23区］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

需要家

需要家

【21】
南大田

【22kV21】
南大田

【20】
戸越

【配294】
戸越

【19】
南新橋

【18】
北渋谷

【配231】
北渋谷

【15】
城南

【8】
亀戸

【13】
八重洲

【22kV13】
八重洲

【14】
北新橋

【9】
角筈

【12】
和田堀

【16】
千歳

【11】
小松川

【2】
花畑

【4】
江戸川

【3】
常盤台

【1】
戸田 【5】

田端

需要家

【7】
真砂町

【配2】
小合

【配1】
水元

【配7】
東小岩

【配23】
松島

（1）（2）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（10）
（9）

（12）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）（24）

（25）

（26） （29）

（30）

（31）

南武

武蔵野

笹目
鳩ヶ谷

京北

南川崎

《1063002》

《1063001》
【32】
天王洲

（23）

（28）

（22）

（11）

東八潮

需要家
需要家

需要家

【6】
豊島

【17】
江東

【10】
常盤橋

（27）

需要家

✕

（3）

需要家

154kV

154kV
154kV

154kV

154kV 154kV 154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

154kV

275kV

154kV

22kV

154kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

154kV

154kV

22kV

北葛飾

※埼玉参照
154kV(14)

※埼玉参照
154kV【12】

※埼玉参照
154kV【16】

※埼玉参照
154kV(29)

※埼玉参照
154kV【11】

※埼玉参照
154kV【10】

※埼玉参照
154kV【8】

※多摩参照
154kV(1)

※神奈川参照
154kV【7】

※神奈川参照
154kV【3】

※千葉参照
【配39,40】
矢切、東松戸

※神奈川参照
【配5】久地

※埼玉参照
【配174】
寄巻

※埼玉参照
【配175】
大瀬

※埼玉参照
154kV【9】

※埼玉参照
【配125】
伊原

22kV 66kV

22kV 66kV

22kV 66kV

22kV66kV

【31】
大井ふ頭

×

×

×

×
154kV

×

（32）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　東京都［多摩地区］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

需要家

【3】
聖蹟桜ヶ丘

【2】
昭島

【1】
千歳

【4】
西東京
2,3B

【配593】
前沢

【配594】
残堀

【配595】
郷地

（1）

（1）

（2）

（2）

（3）

（4）

中東京

豊岡

✕

【配96】
原町田

【配97】
成瀬

武蔵赤坂

154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

275kV

154kV

※埼玉参照
154kV【14】

※神奈川参照
154kV(47)

※埼玉参照
154kV(17)

※埼玉参照
154kV(16)

武蔵野

※埼玉参照
154kV【16】

※東京参照
154kV(19)

※東京参照
154kV(20)

橋本 港北

※神奈川参照
154kV【8】

※神奈川参照
154kV【10】

✕
※神奈川参照
154kV(22)

※神奈川参照
154kV(22)

✕

南川越

※埼玉参照
154kV【5】

154kV

✕

【配92】
下清戸

※埼玉参照
154kV(15)

✕

※神奈川参照
154kV【9】
西東京
1,4B

※神奈川参照
154kV(3)

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　東京都［多摩地区］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

需要家

【3】
聖蹟桜ヶ丘

【2】
昭島

【1】
千歳

【配593】
前沢

【配594】
残堀

【配595】
郷地

（1）

（1）

（2）

（2）

（3）

（4）

中東京

豊岡

✕

【配96】
原町田

【配97】
成瀬

武蔵赤坂

154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

275kV

154kV

※埼玉参照
154kV【14】

※神奈川参照
154kV(47)

※埼玉参照
154kV(17)

※埼玉参照
154kV(16)

武蔵野

※埼玉参照
154kV【16】

※東京参照
154kV(19)

※東京参照
154kV(20)

橋本 港北

※神奈川参照
154kV【8】

※神奈川参照
154kV【10】

✕
※神奈川参照
154kV(22)

※神奈川参照
154kV(22)

南川越

※埼玉参照
154kV【5】

154kV
✕

【配92】
下清戸

※埼玉参照
154kV(15)

✕

【4】
西東京
2,3B

※神奈川参照
154kV(3)

※神奈川参照
154kV【9】
西東京
1,4B

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV系統　神奈川県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

【６】綱島

【21】新秦野

（１）

【３】南川崎

（２）（３）

（４）

（７）

（12）

（13）

（14）（15）

（17）（16）

（18）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（29）

（30）

（35）

（36）

（37）
（38）

（39）（40）

（41）

（42）

（43）

（44）

（47）

【７】南武

【13】
横浜根岸

【配13】
黒川 【配12】

百合ヶ丘
【配10】
水沢

【配28】
有馬

【配26】
高田

【配34】
古渕

【配38】
相模原

【配32】
恩田

【配88】
白根

【配62】
鳥山

【配61】
岸根

【配60】
新羽

【配92】
さちが丘

【配144】
港南台

【配142】
幸浦

【配159】
福浦

【配42】
根小屋

【配44】
東扇島

【配27】
東山田

【配29】
センター北

【配5】
久地

【22】西相模

（45）

（40）【19】
西厚木

【14】
南横浜

【12】
関内

【15】
横浜

【22kV6】
生麦
【配77】
生麦

【23】
戸塚3,4,5B

（28）

【22kV10】
関内

【22kV9】
横浜

【22kV3】
東方

【配63】
東方

（12）

（17） （16）

（22）

（３）

（８）

（５）

（６）

（９）（19）

【４】
川崎

【22kV4】
川崎

【２】
塩浜

【２2kV2】
塩浜

【11】
横浜大黒 需要家

✕

✕

《1083004》

✕

《1083005》

（27）

（31）

（32）

《1083003》

（26）

（33）

（34）

《1083006》

需要家

（11）

（46）

（10）

《1002044》

✕

《1083008》

《1083009》《1083010》

《1083007》

需要家

《1083011》

《1083002》

《1083001》

【1】
東川崎

【18】
藤沢

【20】
湘南

※多摩参照
【配96】
原町田

※多摩参照
【配97】
成瀬

需要家

新富士

戸越

千歳

南大田

154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

【17】
京浜3,4B

【17】
京浜1,2B

【8】
港北1,2,5B

【8】
港北3,4B

【10】
橋本
1,3B

【10】
橋本
2,4B

【5】
旭

✕

1・2L3・4L

※東京参照
154kV【21】

※静岡参照
154kV【1】

※東京参照
154kV【20】

※東京参照
154kV【16】

【9】
西東京
1,4B

【9】
西東京
2,3B

1L
2L
3L

1L

2L

1L
2L

✕

×

×

×

×

×

✕

275kV 【24】東川崎
275kV

【25】横浜大黒

【16】
戸塚1,2B

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV系統　神奈川県　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

【６】綱島

【21】新秦野

（１）

【３】南川崎

（２）（３）

（４）

（７）

（12）

（13）

（14）（15）

（17）（16）

（18）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（29）

（30）

（35）

（36）

（37）
（38）

（39）（40）

（41）

（42）

（43）

（44）

（47）

【７】南武

【13】
横浜根岸

【配13】
黒川 【配12】

百合ヶ丘
【配10】
水沢

【配28】
有馬

【配26】
高田

【配34】
古渕

【配38】
相模原

【配32】
恩田

【配88】
白根

【配62】
鳥山

【配61】
岸根

【配60】
新羽

【配92】
さちが丘

【配144】
港南台

【配142】
幸浦

【配159】
福浦

【配42】
根小屋

【配44】
東扇島

【配27】
東山田

【配29】
センター北

【配5】
久地

【22】西相模

（45）

（40）【19】
西厚木

【14】
南横浜

【12】
関内

【15】
横浜

【22kV6】
生麦
【配77】
生麦

【23】
戸塚3,4,5B

（28）

【22kV10】
関内

【22kV9】
横浜

【22kV3】
東方

【配63】
東方

（12）

（17） （16）

（22）

（３）

（８）

（５）

（６）

（９）（19）

【４】
川崎

【22kV4】
川崎

【２】
塩浜

【２2kV2】
塩浜

【11】
横浜大黒 需要家

✕

✕

《1083004》

✕

《1083005》

（27）

（31）

（32）

《1083003》

（26）

（33）

（34）

《1083006》

需要家

（11）

（46）

（10）

《1002044》

《1083008》

《1083009》《1083010》

《1083007》

需要家

《1083011》

《1083002》

《1083001》

【1】
東川崎

【18】
藤沢

【20】
湘南

※多摩参照
【配96】
原町田

※多摩参照
【配97】
成瀬

需要家

新富士

戸越

千歳

南大田

154kV

154kV

275kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

500kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

275kV

275kV

154kV

154kV

154kV

154kV

154kV

【17】
京浜3,4B

【17】
京浜1,2B

【8】
港北1,2,5B

【8】
港北3,4B

【10】
橋本
1,3B

【10】
橋本
2,4B

【5】
旭

✕

1・2L3・4L

※東京参照
154kV【21】

※静岡参照
154kV【1】

※東京参照
154kV【20】

※東京参照
154kV【16】

【9】
西東京
1,4B

【9】
西東京
2,3B

1L
2L

1L

2L

1L
2L
3L

※山梨参照
154kV（1）

✕
小倉開閉所

（48）

需要家

×

×

×

×

✕

×

需要家

【24】東川崎
275kV

【25】横浜大黒

【16】
戸塚1,2B

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　山梨県　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

北巨摩

サントリー

松本系発電力ほか

松島融通

配変（北巨摩）

特高（北巨摩）

当社発電(北巨摩)

他社発電(北巨摩)

11N15

[243]

釜無白根

三井金属

白根町

配変（釜白）

特高（釜白）

当社発電(釜白)

シチズン境川

ＰＰＳ（釜白）

山梨韮崎太陽光

[283]

東山梨

谷村

橋本

根小屋

相模(神奈川県) 城山(神奈川県)

実験ｾﾝﾀｰ・地点6

配変（谷村）

特高（谷村）

当社発電(谷村)

他社発電(谷村)

上野原

オプト御坂

[376]

電圧安定性限界潮流895MW電圧安定性限界潮流903MW

山梨

八代

徳行

配変（山変）特高（山変）当社発電(山変)

[490]

平野

新富士

局配（早一）

配変（岳南） 特高（早川）

ＰＰＳ（早川）

岳南
身延町太陽光

県早川系発電力 早三66kV系

雨畑川(東発)

当社発電(早川)局配(早三)

早川第一

早一11ｋＶ系

局配（早一）

【１】東山梨

154kV

154kV

（９） （８）

（５）

需要家

需要家

《1093001》
需要家

需要家

【３】山梨【５】北巨摩

154kV 154kV

【６】新富士
11～14B

275kV

154kV

（１）

（３）

（４）

（６）

（７）

（10）

（11）

（12）

【７】駿河

（２）

154kV

（６）

【４】釜無白根

《1093031》

《1093030》《1093026》

塩尻（開）

※長野参照
154kV（11),(12)

【２】谷村

【配34】
徳行

【配36】
白根町

【配43】
平野

【配26】
八代

500kV

154kV

変電所
（中部電力）

※静岡参照
154kV（6）

【８】早川第一【９】早川第三

×

※静岡参照
154kV【配3】

※静岡参照
154kV（11）

※静岡参照
154kV（10）

×

《1123022》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　山梨県　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

北巨摩

サントリー

松本系発電力ほか

松島融通

配変（北巨摩）

特高（北巨摩）

当社発電(北巨摩)

他社発電(北巨摩)

11N15

[243]

釜無白根

三井金属

白根町

配変（釜白）

特高（釜白）

当社発電(釜白)

シチズン境川

ＰＰＳ（釜白）

山梨韮崎太陽光

[283]

東山梨

谷村

橋本

根小屋

相模(神奈川県) 城山(神奈川県)

実験ｾﾝﾀｰ・地点6

配変（谷村）

特高（谷村）

当社発電(谷村)

他社発電(谷村)

上野原

オプト御坂

[376]

電圧安定性限界潮流895MW電圧安定性限界潮流903MW

山梨

八代

徳行

配変（山変）特高（山変）当社発電(山変)

[490]

平野

新富士

局配（早一）

配変（岳南） 特高（早川）

ＰＰＳ（早川）

岳南
身延町太陽光

県早川系発電力 早三66kV系

雨畑川(東発)

当社発電(早川)局配(早三)

早川第一

早一11ｋＶ系

局配（早一）

【１】東山梨

154kV

154kV

（9） （8）

（5）

需要家

需要家

《1093001》
需要家

【３】山梨【５】北巨摩

154kV 154kV

【６】新富士
11～14B

275kV

154kV

（1）

（3）

（4）

（15）

（7）

（10）

（11）

（12）

（2）

154kV

（6）

【４】釜無白根

《1093031》

《1093030》《1093026》

塩尻（開）

※長野参照
154kV（11),(12)

【２】谷村

【配34】
徳行

【配36】
白根町

【配43】
平野

【配26】
八代

500kV

154kV

※静岡参照
154kV（6）

【８】早川第一【９】早川第三

※神奈川参照
154kV（24）

需要家

需要家

×

※静岡参照
154kV（11）※静岡参照

154kV（10）

※静岡参照
154kV【配3】

需要家

（13）

需要家

（14）

境川（開）

需要家

×

【７】駿河

《1123022》

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　静岡県［富士川以東］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

北相模

北駿線

明神線

田代幹線里線

西群馬幹線佐久間東幹中線

湯船線

西相模線

西相模線

500kV新秦野線

500kV西群馬幹線

500kV新多摩線

東海西相模

西相模１・２Ｂ

西相模３・４Ｂ

北駿

駿東1B2B駿東3B4B

湯船

菅沼他

田方線

田方線

北駿線

東富士線

田方

東海沼津

駿河

岳南

愛鷹線

岳南線

東清水ＦC(154kV)

東清水FC(275kV)

富士川線

154kV母線

東清水変電所

275kV母線275kV母線

東清水線

早川

身延町太陽

山梨

田代幹線山線

東清水線

須走

田代幹線中線

天竜南線

佐久間

佐久間FC

佐久間幹線山線 佐久間東幹山線

5,6Ｂ

154kV

500kV

154kV

500kV

275kV

✕

（8）

（4）

需要家

（5）

（6）

154kV

154kV

（9）

（11）

【７】岳南

154kV

（2）

（3）

（12）

【配３】
須走

（1）
154kV

※山梨参照
154kV（6）

【４】駿東

【２】湯船

【３】北駿

【６】駿河

※山梨参照
154kV（12）

154kV

※神奈川参照
154kV(43)(45)

（10）
※東清水
（中部電力）

✕

11～14Ｂ 15,16B

【１】新富士

✕

✕ ✕

【５】田方

（7）

（13）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　静岡県［富士川以東］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

北相模

北駿線

明神線

田代幹線里線

西群馬幹線佐久間東幹中線

湯船線

西相模線

西相模線

500kV新秦野線

500kV西群馬幹線

500kV新多摩線

東海西相模

西相模１・２Ｂ

西相模３・４Ｂ

北駿

駿東1B2B駿東3B4B

湯船

菅沼他

田方線

田方線

北駿線

東富士線

田方

東海沼津

駿河

岳南

愛鷹線

岳南線

東清水ＦC(154kV)

東清水FC(275kV)

富士川線

154kV母線

東清水変電所

275kV母線275kV母線

東清水線

早川

身延町太陽

山梨

田代幹線山線

東清水線

須走

田代幹線中線

天竜南線

佐久間

佐久間FC

佐久間幹線山線 佐久間東幹山線

5,6Ｂ

154kV

500kV

154kV

500kV

275kV

✕

（8）

（4）

需要家

（５）

（6）

154kV

154kV

（9）

（11）

【７】岳南

154kV

【５】田方

（2）

（3）

（12）

【配３】
須走

（1）
154kV

※山梨参照
154kV（15）

【４】駿東

【２】湯船

【３】北駿

【６】駿河

※山梨参照
154kV（12）

154kV

※神奈川参照
154kV(43)(45)

（10）
※東清水
（中部電力）

11～14Ｂ 15,16B

【１】新富士

✕ ✕

✕ ✕

（7）

（13）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　福島県［一部］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

《1113016》

（９） （８）

《1113018》 《1113017》 《1113019》《1113014》《1113015》

《1113013》

（１）（２）（３）

（４）

（５） （６） （７）

※栃木参照
154kV（2）

※栃木参照
154kV（1）

膳棚（開）

✕

（10）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　福島県［一部］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期　

《1113016》

（９） （８）

《1113018》 《1113017》 《1113019》《1113014》《1113015》

《1113013》

（１）（２）（３）

（４）

（５） （６） （７）

✕

※栃木参照
154kV（2）

※栃木参照
154kV（1）

膳棚（開）

（10）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　長野県［一部］　　2021年度（第一年度）夏期高需要期

塩尻（開）

✕

新町（開）

松川（開）

（８） （７） （６）

《1123020》 《1123021》

需要家

（11）

（10）

《1123015》

（９）

《1123014》

《1123013》

変電所

（中部電力）

【２】霞沢

（12）

（13）

（14）

《1123016》

《1123017》

《1123018》

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

【１】島川原

※北陸電力エリア

※群馬参照
154kV（10）

（15）

※山梨参照
154kV（8）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



系統構成－154kV　長野県［一部］　　2025年度（第五年度）夏期高需要期

塩尻（開）

✕

新町（開）

松川（開）

（８） （７） （６）

《1123020》 《1123021》

需要家

（11）

（10）

《1123015》

（９）

《1123014》

《1123013》

変電所

（中部電力）

【２】霞沢

（12）

（13）

（14）

《1123016》

《1123017》

《1123018》

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

【１】島川原

※北陸電力エリア

※群馬参照
154kV（10）

（15）

※山梨参照
154kV（8）

2021年4月1日現在
転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社


